Ministerstwo INSTYTUCIA KULTURY
Kultury  wspOLPROWADZONA PRZEZ
i Wa  MINISTRA KULTURY

1 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OLNY INSTYTUCIA KULTURY
SAMORZADU

LASK 5o
Adres do korespondencil

i ’ 58-304 WALBRZYCH, ul. Szarych Szeregow 9,
: e-mail: muzeum@gross-rosen.eu; Www.gross-rosen.eu

Gross—Rgs_en Siedziby Muzeum: ROGOZNICA, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczatkéw, tel. 74-855-90-07

W ROQOZ Ny WAEBRZYCH, ul.Szarych Szeregdw 9, tel. 74-84-645-66, 74-842-15-80, tel./fax 74-842-15-94

Watbrzych, 24.03.2022 r.

DZ1/080/15/2022

Wszyscy Wykonawcy

Informujemy, ze dnia 22.03.2022 r. wptyneto drogg elektroniczng zapytanie do
postepowania nr DZI/080/15/2022 pn. Dostawa, montaz i uruchomienie systemu
odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniotomu w Muzeum Gross-Rosen w
Rogoznicy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udziela odpowiedzi do pytania dotyczgcego
zapisow SWZ.

Pytanie nr 1

W nawigzaniu do prowadzonego przez Panstwa postepowania na ,Dostawa, montaz i
uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniotomu w
Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy ZNAK SPRAWY: DZ1/080/15/2022" zwracam si¢ z
uprzejmg prosba o dopuszczenie proponowanego przeze mnie agregatu pompowego,
ktorego parametry nieznacznie odbiegajg od danych zawartych w specyfikacji technicznej tj.

Lp. | Parametr specyfikaciji Proponowana pompa PAS 100 HF
1 |Hmin=41m Hmin =42 m
2 | Qmin = 285 m%h Qmin = 280 m*h
3 | Wolny przelot 80 mm Wolny przelot 76 mm
4 | Waga maksymalna 1600 kg Waga 1525 kg
5 | Wymiary 1050 x 2270 mm Wymiary 1110 x 2280 x 1560 mm
6 | Moc silnika min. 43,7 kW Moc silnika 34 kW
7 Mozliwo$¢ ptynnej regulaciji obrotéw | Mozliwo$¢ ptynnej regulacji obrotow
silnika w zakresie 1300-2100 obr/min | silnika w zakresie 1400-2000 obr/min

Biorgc pod uwage aplikacje wymagania takie jak: wolny przelot min. 80 mm, minimalna
moc silnika czy doktadne wymiary obudowy nie majg wptywu na pompowanie wody
opadowej. Ponadto uwazam ze parametry wymienione w SWZ wskazujg na jednego
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producenta i konkretny model produktu, ktérego karte charakterystyki przesyta w zatgczniku.
W zatgczniku przesytam rowniez karte katalogowa proponowanego przeze mnie agregatu
pompowego.

Tak doktadne okreslenie specyfikacji powoduje zmniejszenie konkurencyjnosci, a tym
samym ograniczenie mozliwoéci wyboru najkorzystniejszego rozwigzania.

Biorgc pod uwage powyzsze zwracam sie z prosbg o pozytywne rozpatrzenie mojej prosby.

Odpowiedz:

W ocenie Zamawiajgcego zmiana zapisow SWZ w proponowanym zakresie nie jest
wymagana.

Zamawiajgcy uwaza, ze pompa narazona bedzie na pompowanie zanieczyszczen statych
w tym wigkszych kamieni. Zastosowanie pompy o swobodnym przeptywie min 80mm
gwarantuje niezawodng prace.

Zamawiajgcy uwaza, ze silnik o mocy 34kW jest nie wystarczajacy do pompy o zadanych
w SWZ parametrach.

Z uwagi na tatwos¢ obstugi urzadzenia przez naszych pracownikbw Zamawiajgcy
wymaga, aby menu sterowania byto w jezyku polskim.

Dodatkowo w SWZ obudowa pompy ma posiadaé zamykane drzwi wykonane z
kompozytu.

Ponadto Zamawiajacy przed przystapieniem do procedury wystat zaproszenie do
udzielenia informacji o wartosci zamowienia, ktérego celem byto rozpoznanie rynku.
Zatgcznikiem do ww. dokumentu byt opis przedmiotu zamoéwienia, tozsamy z tym zawartym

w SWZ. Na zaproszenie odpowiedziato trzech Wykonawcow, ktorzy spetnili wymagania dot.
przedmiotu zamodwienia.

W zwigzku z powyzszym zapisy SWZ do postepowania nr DZI/080/15/2022 pn. Dostawa,
montaz i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego
kamieniotomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy pozostajg bez zmian.
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