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Znak: DZ1/080/66/2025 Watbrzych, 19.09.2025

Wszyscy Wykonawcy

Informujemy, ze dnia 16.09.2025 wplynety droga elektroniczng pytania do postepowania
DZ1/080/66/2025 pn.: Remont instalacji elektrycznej w budynku Muzeum Gross-Rosen: Archiwum i
Pracownie Naukowo-Badawcze przy ul. Szarych Szeregow 9 w Walbrzychu. W zwigzku z tym

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do pytan dotyczacych zapisow w SWZ.

Pytanie 1
Co to jest rozdzielnica RK? Brak opisu i schematu.

Odpowiedz:
Rozdzielnia RK zasilajgcg piec CO. Jest rozdzielnia nowa, spetniajacag obecne normy i nie podlega

wymianie, jedynie nowego zasilania.

Pytanie nr 2

Jak wykonczy¢ bruzdy po zatynkowaniu? Gruntowanie 1x czy 2x? Malowanie 1x czy 2x? Tylko pas $ciany o

szerokosci np. 20 cm czy cate pomieszczenia?

Odpowiedz:

Bruzdy po zatynkowaniu nalezy jednokrotnie zagipsowac na $cianach gladkich. Nie przewiduje si¢ malowania

$cian na tym etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 3

Instalacja alarmowa. Zapis o wymianie przewoddéw na podtynkowe. Prosze¢ o rzuty pomieszczen z
rozmieszczeniem istniejgcych elementéw instalacji alarmowej. Alternatywnie prosze o podanie wskaznikow od

kosztorysu KNR tak by mozna byto okresli¢ naklady kosztow.
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Odpowiedz:

Rozmieszczenie instalacji alarmowej, antywtamaniowej jest ujete na zatgczonych rysunkach.

Pytanie nr 4

Serwerownia sieci logistycznej. Nie ma opisu koniecznego do uruchomienia sieci sprzetu: szafa, panele, kable
krosowe, sprzet aktywny, etc.

Odpowiedz:

Serwerownia jest istniejaca. Przewiduje si¢ wymiang istniejacych przewodéw UTP. Przewody nalezy zakonczyc,
wykonujac odpowiednie podigczenie w istniejacej szafie. Prace beda wykonywane pod nadzorem 1 w
porozumieniu z Inwestorem.

Pytanie nr 5

Prosz¢ o udostepnienie zestawienia materialdw do zalagczonego przedmiaru. Alternatywnie proszg¢ o opisanie
czego dotycza pozycje 13 do 19,21, 23 do 31, 50 zatgczonego przedmiaru.

Odpowiedz:

W zalaczeniu szczegdtowy przedmiar (zatacznik 1 do przedmiaru).
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