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Wszyscy Wykonawcy 

Informujemy, że dnia 22.05.2026 wpłynęły drogą elektroniczną pytania do postępowania 

DZI/080/65/2025 pn. ,,Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku głównego (dawne kasyno 

SS) w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. W związku z tym Zamawiający udziela odpowiedzi do pytań 

dotyczących zapisów w SWZ. 

Pytanie 1 

Czy dostawa centrali SSWiN jest w zakresie postępowania? Jeśli nie, proszę o podanie typu i modelu 

istniejącej centrali. 

Odpowiedź: 

Tak, w zakresie postępowania jest dostawa kompletnego systemu SSWiN. 

Pytanie nr 2 

Czy zasilacz buforowy do SSWiN jest w zakresie postępowania? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 1. 

Pytanie nr 3 

Czy uruchomienie i integracja z istniejącym, nadrzędnym systemem POLON jest po stronie Zamawiającego, czy 
Wykonawcy? Czy istniejący system SSP znajduje się na gwarancji Instalatora? Czy Zamawiający ma podpisaną 
umowę na konserwację i przeglądy systemu? 
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Odpowiedź: 

Uruchomienie systemu jest po stronie Wykonawcy, urządzenia są na gwarancji, przed przystąpieniem do prac 
należy sporządzić protokół przekazania systemu do przebudowy pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający może doprecyzować zakres dostaw dla instalacji klimatyzacji serwerowni? Ewentualnie proszę 
o przesłanie wymagań technicznych dla doboru urządzeń. 

Odpowiedź: 

Należy zainstalować zestaw klimatyzacji Gednostka zewnętrzna oraz wewnętrzna), moc urządzenia minimum 
2,5 mocy chłodniczej, zestaw dostosowany do pracy ciągłej. 

Pytanie nr 5 

Istniejące drzwi do serwerowni są prawdopodobnie wyposażone w kratki wentylacyjne (tak wynika za ze zdjęcia 
w PW). Drzwi mają zostać wymienione na pożarowe. Czy nowoprojektowane drzwi mają również być 
wyposażone w elementy wentylacyjne? 
Odpowiedź: 

Nowe drzwi należy zamontować bez kratek wentylacyjnych. 

Pytanie nr 6 

Czy jest możliwość zastosowania rozwiązań firmy np. A WEX dla SSP? 

Odpowiedź: 

Nie. Obecny system podlegający przebudowie jest f. Polon-Alfa i taki musi pozostać, gdyż urządzenia nie będą 
wym1emane. 

Pytanie nr 7 

Czy UPS + Battery Pack w szafie RACK dla LAN jest w zakresie postępowania? Jeśli tak to proszę podanie 
wymaganych parametrów pracy np. czas podtrzymania itp. 

Odpowiedź: 

Tak, moc zasilacza minimum 2000V A, czas podtrzymania min. 30 minut, przy obciążeniu 50%. 

Podpis Dyrektora 

Identyfikator: 00 I 066389; NIP: 884-20-93-549; 
Konto: Santander Bank Polska S.A., 1 O/Wałbrzych, Nr 50109022710000000598000304 


